
  

Vermeindlicher Kellerbrand
  
 
Datum: 11.10.2026

Uhrzeit: 11:35 Uhr

Alarmierungsstichwort: B2; unklare Rauchentwicklung

 

Bericht:
Die Feuerwehr wurde zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss eines kirchlichen
Gebäudes alarmiert.

Nach dem Eintreffen ging ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr zur
Erkundung in das Kellergeschoss vor. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch eine leichte Rauchentwicklung
feststellbar. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus,
dass ein technischer Defekt am Vorschaltgerät einer Deckenleuchte die Rauchentwicklung verursacht hatte.

Das betroffene Gerät wurde außer Betrieb genommen und der Bereich abschließend kontrolliert. Weitere
Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an den Verantwortlichen übergeben und die
Feuerwehr konnte wieder einrücken.
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